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1. Nazwa i adres zleceniodawcey:

2. Numer zlecenia:
3. Numer prébki:

PCA

POLSKIE CENTAUM
ARKEDYTAES

©

BADANIA
AB 381

Helenow, dn. 21.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 03320/2023

Gostynin

0946/2023
03320/A

4. Data i sposéb otrzymania: 14.03.2023 r. dostarczone przez probobiorce Intertek Poland Sp. z o.0.
5. Data rozpoczgeia badania: 14.03.2023 r. Data zakonczenia badania: 21.03.2023 1.

6. Rodzaj prébki:

Woda - studnia glebinowa "1A"

7. Stan probki w momencie przyjecia: probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone
8. Opis probki:(Woda - studnia glebinowa "l A", miejsce pobrania prébki: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin butelka plastikowa, ),
temperatura w chwili przyjecia do laboratorium 3.2°C
9. Sposdb pobierania probek;probki pobrane przez prébobiorce (A. G.)
Metoda pobrania wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Protokot pobierania prébek do badan nr 0200/03/2023 z dnia 14.03.2023

WYNIKI ANALIZ SENSORYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Wojewddzki Samodzielny Zespol Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im.
Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500

Wymagania wg
Tetiaatha: w Rozp. Ministra Zdrowia
Lp. Badana cecha ktarej podz;no Wynik Metoda badania z dnia 07.12.2017r. Stw;tgdz:::n]e
wynik Dz.U.2017 poz.2294, Zgodnosci
zat.1 pkt. B, Ctab. 2, D
tab.1,
Probka nr 03320/A
1 : Akceptowalna 5 ; Akceptowé]na Nie wigcej Spelnia
AZ |[Barwa mgP/l <5 (5£1%) PN-EN ISO 7887:2012 iz 15 Simiagani
2.AZ [Metnosé NTU 27 PN-EN 180 7027-1:2016-09 Nie wiecej niz 1,0 ff‘i.il—"eT‘.l'.%
3.AZ |pH ; 7,94 PN-EN ISO 10523:2012 6,5+9,5 wﬁ&iﬁ;ﬁia
Przewodnoé¢ clektryczna S ; T Spelnia
4. AZ wiskeion uSem 339 PN EN 27888:1999 Nie wigcej niz 2500 wyl?'lag’ania
. . Akceptowalny przez Spetni
3. AZ Liczba progowa zapachu TON <t PN-EN 1622:2006 konsumentow i bez penia,
nieprawidtowych zmian | WY™MAagaNa
Die wykonano ze Akceptowalny przez
; P wzgledu na : p Sy pras
6. AZ |Liczba progowa smaku TFN b Sezenii PN-EN 1622:2006 _konsumentéw 1 bez -
fizvkochemiczne nieprawidtowych zmian

Z - parametr jakodci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/K W/382/2023
i - Dane dostarczone przez Zleceniodawce

'Informacje dotyczgce warunkéw wykonywanych badan do wgladu w Iaboratorium;

Akceptowalnoé¢ stwierdzona w laboratorium w zespole oceniajacym smak i zapach;

smak/zapach=1 uznaje sig za akceptowalny; smak/zapach> | uznaje si¢ za nic akceptowalny

*niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2 (niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania prabek)
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ciag dalszy SPRAWOZDANIA Z BADAN Nr 03320/2023

Zatwierdzit:

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan.
Specjalista Spektrometrii

Specjalista Spektrometrii
4
Brna %a'«m Bona %Nska,

mgr inz. Gérska Anna megr inz. Gérska Anna

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg ILAC-G8:09/2019

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do otrzymanych prébek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie
moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloéci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawca.
Metody akredytowane oznaczono literg A,

P — wynik dostarczony przez zewnetrznego dostawce.
Jezeli w kolumnie ,wynik" akredytowanej metody przedstawiono zapis , <" lub ,>" 0znacza to, i2 jest to rezultat badania, bezpo$rednio powigzany z dolng fub gérng

granicg zakresu pomiaro-wego akredytowansj metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosé pomiaru dotyczy wylgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granic:
zakresu pomiarowego akredytowane] metody. W takim przypadku Laberatarium w stwierdzeniu zgoedno$ci przedstawia opinie i interpretacje, ktéra opiera sig na
uzyskanym rezultacie badania. Opinia i interpretacja dotyczaca stwierdzenia zgodnosci wynikow analiz sensorycznych probki w odniesieniu do wymagan nie jest
objeta zakresem akredytacji Nr AB 381.

Formularz 3/05/10/PZ) z dnia 30.05.2022r, strona: 2/2
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AB 381

Helenéw, dn. 21.03.2023 1.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 03316/2023

Wojewddzki Samodzielny Zespél Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im.
Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500
Gostynin

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

2. Numer zlecenia: 0946/2023

3. Numer probki: 03316/A

4. Data i spos6b otrzymania: 14.03.2023 r. dostarczone przez prébobiorce Intertek Poland Sp. z o.o0.
5. Data rozpoczgcia badania: 14.03.2023 r. Data zakonczenia badania: 21.03.2023 .

6. Rodzaj probki: Woda - KOZZD!

7. Stan probki w momencie przyjecia: probki nieuszkodzone, wladciwie zabe;'pleczone

8. Opis probki:(Woda - KOZZD , miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin butelka plastikowa,)’, temperatura w
chwili przyjecia do laboratorium 3.2°C -

9. 'Sposdb pobierania prébek:probki pobrane przez probobioree (A. G.)

Metoda pobrania wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Protokot pobierania prébek do badan nr 0200/03/2023 z dnia 14.03.2023

WYNIKI ANALIZ SENSORYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Wymagania wg
Jedmostk Rozp. Ministra Zdrowia
ednostka, w : ; ;
g ey 2 . . z dnia 07.12.2017r. Stwierdzenie
Lp. Badana cecha ktor‘?y%?gana Wynik Metoda badania Dz.U.2017 poz.2294, zgodnosei
zat.l pkt. B, Ctab. 2, D
tab.1,
Prébka nr 03316/A
I.AZ |Barwa mgPl  |Akceptowalna7|  PN-ENISO7887:2012  [Akceptowslie Niewigee]) - Speltia
2. AZ i3 9 o Spelnia
D Metnosé NTU 0,68 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Nie wiecej niz 1,0 AV IACATIA
3.AZ |pH . 7,78 PN-EN ISO 10523:2012 6,5+9,5 w?ﬁ‘;{;‘;ﬂia
¥
Przewednosé clektryczna 1 . i e n wa Spetnia
4. AZ s uSem 340 PN EN 27888:1999 Nie wigcej niz 2500 wylf'lagania
Akceptowalny przez .
5. AZ |Liczba progowa zapachu TON <1 PN-EN 1622:2006 konsumentow i bez Spelnia
nieprawidfowych zmian | WYMagana
o " &%:ﬁ Akceptowalny przez
. Liczba progowa smaku TFN wzg ecu A PN-EN 1622:2006 konsumentow 1 bez -
ﬁm&; nieprawidtowych zmian

Z - parametr jakodci wody zatwicrdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/THKN-410/91/2022/KW/382/2023

' - Dane dostarczone przez Zleceniodawce

'Informacje dotyczace warunkéw wykonywanych badan do wgladu w laboratorium;

Akceptowalno$¢ stwierdzona w laboratorium w zespole oceniajgcym smak i zapach;

smak/zapach=1 uznaje si¢ za akceptowalny; smak/zapach>1 uznaje si¢ za nie akceptowalny

*niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnoéci 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2 (niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania prébek)
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ciag dalszy SPRAWOZDANIA Z BADAN Nr 03316/2023

Zatwierdzit:
Specjalista Spektrometrii

Prna %O(NSJCCL

mgr inz. Gérska Anna

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan.
Specjalista Spektrometrii

Brna %(Nska.,

mgr inz. Gérska Anna

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg ILAC-G8:09/2019

Laboratorium o$wiadcza, 2e wyniki badan odnoszg sig wytgcznie do otrzymanych prébek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie
moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calesci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawca.
Metody akredytowane oznaczono literg A,

P —wynik dostarczony przez zewnetrznego dostawce.
Jezeli w kolumnie ,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis ,<" lub ,>" oznacza lo, iz jest to rezulfat badania, bezposrednio powigzany z dolng [ub gérng

granicg zakresu pomiaro-wego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$é pomiaru dotyczy wylgcznie odpowiednio dolnej lub gérmej granic

zakresu pomiarowego akredylowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w stwierdzeniu zgodnosci przedstawia opinie i interpretacje, ktéra opiera sig na
uzyskanym rezultacie badania. Opinia i interpretacja dotyczqca stwierdzenia zgodnosci wynikéw analiz sensorycznych prébki w odniesieniu do wymagan nie jest
objeta zakresem akredytacji Nr AB 381.

Formularz 3/05/10/PZJ z dnia 30.05.2022r,
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Intertek Poland Sp. z 0.0. 02-265 Warszawa, ul. Cyprysowa 23B N/ PCA
mt@rtek Laboratorium Badawcze 09-500 Gostynin, Halenow 6A s " Rataracn
Total Quality. Assured. tel. +48 24 235 71 81, fax +48 24 235 93 41 %

e-mail: laboratorium.polska@intertek.com BADANIA

AB 381
Helenow, dn. 17.03.2023r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC67293

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. S. Zesp6t Publicznych Zakladow Opicki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB15370
3. Nr probki: WS10027852

4, Data 1 sposob otrzymania: 14.03.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o0.0.
5. Data rozpoczgceia badania: 14,03.2023r. Data zakonczenia badania: 17.03.2023r.

6. Rodzaj probki: Woda - studnia glebinowa "IA™

7. Stan probki w momencie przyjgcia: probki nieuszkodzone, wiasciwie zabezpieczgne

8. Opis probki: (miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin, Opakowanie: pobrana do jalowej butelki), Temperatura probki
w momencie przyjecia: 3,2°C
9. Sposdb pobierania probek: pobrane przez Probobiorce (AG)
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Protokot pobierania probek do badan nr 259/03/2023 z dnia 14.03.2023r.
WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosei
) Zdrowia z dnia
Prébka nr WS10027852 07.12.2017r. Dz.U. z
2017r. poz. 2294 zal nr.
1AiIC
1LAZ Liczba koloni na agarze PN-EN I50-6222:2004 0 jtk/ml Bez Spelnia
odzywezym w 220C nieprawidlowych wymagania
zmian*
D AZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spelnia
wymagunia
3.AZ  [Liczba bakterii z grupy coli PN-ENISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 i 0 jtk/100ml 0jtk/100ml Spetnia
wymagania

t - Dane dostarczone przez Zleceniodawey
Z - paramer jakosci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/KW 382/2023

* ocena zgodnosei nad Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7,12.2017r, Dz.U.2017r, poz. 2294 zal. nr I A1 C lezy w.kwestii Inspektora Sanitamego, organu nadzorujgcego
wodociag lub dostawey weody, !

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil:
Mobasa bowp. Mpbaa Howp
Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych

Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Barbara Krupska

mgr Barbara Krupska

B

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg; ILAC-G8:09/2019

Laboratorium oswiadcza, Ze wyniki badan odnoszg sig wylgeznic do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody laboratorium
me moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w catosei. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawcg.

Metody akredytowane oznaczono litera A

Formularz 3/05/10'PZJ z dnia 30.05.2022r, Strona: 1/1



Intertek Poland Sp. z 0.0. 02-265 Warszawa, ul. Cyprysowa 238

lntertek Laboratorium Badawcze 02-500 Gostynin, Helenow 6A

Total Quality. Assured. tel. +48 24 23571 81, fax +48 24 235 93 41
e-mail: laboratorium.polska@intertek.com

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC67264

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. S. Zesp6l Publieznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB15374

3. Nr probki: WS10027860

4. Data i sposéb otrzymania: 14.03.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek-Poland Sp.z o.0.
5. Data rozpoczgcia badania: 14.03.2023r. Data zakonczenia badania: 17.03.2023r.

6. Rodzaj probki: Woda - KOZZD!

7. Stan probki w momencie przyjgcia: probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone
8. Opis probki: (miejsce pobrania prébki: ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin, Opakowanie: pobrana do jatowej butelki)l, Temperatura probki
w momencie przyjecia: 3,2°C
9. Sposob pobierania prébek: pobrane przez Prébobiorce (AG)
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Protokél pobierania probek do badan nr 266/03/2023 z dnia 14.03.2023r.
WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

PCA

PoLsiE CENTRUM
AXREDYTACJ!

©

HADANIA
AB 381
Helenéw, dn. 17.03.2023r.

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia z dnia
Probka nr WS10027860 07.12.2017r. Dz.U. z
2017r. poz. 2294 zal nr.
1aiC
ILAZ  [Liczba koloni na agarze PN-EN 1S0-6222:2004 v 12 jtk/ml Bez -
odzywezym w 220C nieprawidlowych
zmian*
bAZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0jtk/100ml o
3AZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 2*¥[0; 8] jtk/100ml 0 jtk/100ml
'~ Dane dostarczone przez Zleceniodawey
Z - parametr jakosci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410,91/2022/K W/382/2023
* ocena zgodnoscei nad Rozporzzdzeniem Ministra Zdcowia z dnia 7.12.2017r. Dz.U.2017r. poz. 2294 zal, nr | Ai C lezy w kwestii Inspektora Sanitamego, organu nadzorujgcego
wodociag lub dostawey wody.
**Zamieszczona rozszerzona nicpewnos$é pomiaru zostala oszacowana zgednie z [SO 19036 i opiera sig na standardowcj nicpewnoéci pomnozonej przez wspétezynnik rozszerzenia
k=2, prz= pozivmie uthosci 95%. Ztozony nicpewnosé standardowy przyjeto jako rowne odchyleniu standardowemu odiwarzalnosei wewngtrzlaboratoryjnej (niepewnosé obejmuje
pobierania probek)
Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil:
G- 7 -
A Dot LAy 43&1&11.(&’0%5
Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Agnieszka Domifiska-Owsik mgr Agnieszka Dominska-Owsik
f .
Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prosty akceptacja; ILAC-G8:09/2019
Laboratorium owiadcza, Ze wyniki badan odnoszs si¢ wylacznic do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodaweg.
Metody akredytowane vznaczono litera A
Formularz 3/05/10,PZ] z dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1




