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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 03318/2023

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Wojewddzki Samodzielny Zesp6l Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im.
Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500
Gostynin
2. Numer zlecenia: 0946/2023
3. Numer probki: 03318/A
4. Data i sposéb otrzymania: 14.03.2023 r. dostarczone przez probobiorce Intertek Poland Sp. z o.0.
5. Data rozpoczgceia badania: 15.03.2023 r, Data zakofczenia badania: 25.04.2023 r.
6. Rodzaj probki: Woda - studnia glebinowa "4"
7. Stan probki w momencie przyjecia: probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone
8. Opis probki:(Woda - studnia glgbinowa "4" , miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin butelka plastikowa, ),
temperatura w chwili przyjecia do laboratorium 3.2°C
9. Sposob pobierania probek:probki pobrane przez probobiorce (A, G.)
Metoda pobrania wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Protokét pobierania probek do badan nr 0200/03/2023 z dnia 14.03.2023

WYNIKI ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH

Wymagania wg
Jednostka, w Rozp. Ministra Zdrowia Srisrdaants
Lp. Badana cecha ktorej podano Wynik Metoda badania z dnia 07.12.2017r. zgodnokei
wynik Dz.U.2017 poz.2294,

zat4 pkt. AiB

Probka nr 03318/A

- ‘ SCR/ZLGIG/1-017 ed. 3 z dn. e — Spetnia
LPA |Tryt-3H Bg/l <5 03.01.2022r. Nie wiecej niz 100 wymagania
> SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn, o i s Spetnia
2.PA |Rad 226 By/l <0,01 03.01.2022r. Nie wigcej niz 0,5 i 1
3 & SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn. G BT Spelnia
3. PA |Rad 228 Bg/l 0,02 03.01.2022t. Nie wigcej niz 0,2 wymagania

' - Dane dostarczone przez Zleceniodaweg

P - certyfikat akredytacji AB 005; $laskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej zostalo zatwierdzone decyzja PPIS w Katowicach do wykonywania badai wody przeznaczonej do
spozycia zgodnie z RMZ z dn. 07.12.2017r. (decyzja nr NS HKi$.9027.3.15.18.2023 z dn. 06.02.2023r.):

Dla wynikéw pomiaréw nizszy ch od limitu detekceji ("<") oszacowana niepewno$é rozszerzona jest réwna wartosci tego limitu, np. < 0,01 (£ 0,01),

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan, Zatwierdzit:
Na podstawie autoryzowanych wynikdw z-ca Kierownika Pracowni Analiz Chemicznych
zewnetrznego dostawey ustug., {
L

AR

mgr inz. Krupski Mariusz

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg ILAC-G8:09/2019

Laboratorium oswiadcza, Ze wyniki badari odnoszg sie wylacznie do otrzymanych prébek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie
moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawca.

Metody akredytowane oznaczone literg A.

P — wynik dostarczeny przez zewngtrznego dostawce.

Jezeli w kolumnle ,wynik" akredytowanej metody przedstawiono zapis ,<” lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gorng
granica zakresu pomiaro-wego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnoscé pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej fub gornej granic
zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w stwierdzeniu zgodnosci przedstawia opinie i interpretacje, ktéra opiera sig na
uzyskanym rezultacie badania. Opinia i interpretacja dotyczgca stwierdzenia zgodnodci wynikéw analiz sensorycznych probki w odniesieniu do wymagan nie jest
objeta zakresem akredytaciji Nr AB 381.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 03317/2023

. Nazwa i adres zleceniodawcy: Wojewddzki Samodzielny Zespét Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im.
Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500
Gostynin

. Numer zlecenia: 0946/2023

. Numer prébki: 03317/A

. Data i sposob otrzymania: 14.03.2023 r. dostarczone przez probobiorce Intertek Poland Sp. z o.0.
. Data rozpoczecia badania: 15.03.2023 r. Data zakonczenia badania; 25.04,.2023 1.

. Rodzaj probki: Woda - studnia giebinowa "1A'"

. Stan probki w momencie przyjecia: prébki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone

8.

Opis probki:(Woda - studnia glebinowa "1A" , miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin butelka plastikowa, )i,

temperatura w chwili przyjecia do laboratorium 3.2°C

9

. Sposob pobierania probek:probki pobrane przez probobiorce (A. G.)

Metoda pobrania wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Protokot pobierania probek do badan nr 0200/03/2023 z dnia 14.03.2023

WYNIKI ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH

Wymagania wg
Jednostka, w Rozp. Ministra Zdrowia s ;
Lp. Badana cecha ktérej podano Wynik Metoda badania z dnia 07.12.2017r. S;\g:;rg:g;m
wynik Dz.U.2017 poz.2294,
zat.4 pkt. AiB
Prébka nr 03317/A
. = SCR/ZLGIG/1-017 ed. 3 z dn. i g s Spetnia
1L.FA [Tryt-3H Egil 3 03.01.2022r, Nie wigcej niz 100 wymagania
9 SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn. G Spetnia
2.PA |Rad 226 Bg/l <0,01 03.01.2022r Nie wigcej niz 0,5 wymagania
3 SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn. s Spetnia
3.PA |Rad 228 Bq/l <0,02 03.01.2022r. Nie wiecej niz 0,2 wymagania

' - Dane dostarczone przez Zleceniodawcg

r.

certytikat akredytacji AB 005; Slgskie Centrum Radiometrii Srodowiskowej zostalo zatwierdzone decyzjg PPIS w Katowicach do wykonywania badaii wody przeznaczonej do

spozycia zgodnic z RMZ z dn. 07.12.2017r. (decyzja nr NS.HKi8.9027,3.15.18.2023 z dn. 06.02.2023r.)

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan. Zatwierdzit:
Na podstawie autoryzowanych wynikow z-ca Kierownika Pracowni Analiz Chemicznych
zewnetrznego dostawcey ushig. ;

i
1 : Q: \
B et O Al
I{_ LAY, —PW

mgr inZz. Krupski Mariusz

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg ILAC-G8:09/2019

Laboraltorium oswiadcza, ze wyniki badan odnoszg sig wylacznie do otrzymanych prébek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie
moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawca.

Metody akredytowane oznaczono literg A.

P — wynik dostarczony przez zewnetrznego dostawce.

Jezeli w kolumnie ,wynik" akredytowanej metody przedstawiono zapis <" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérng
granica zakresu pomiaro-wego akredytowanej metody, natomiast pedana rozszerzona niepewnos$é pomiaru dotyczy wylacznie cdpowiednio dolnej lub gornej granic

zakresu

pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w stwierdzeniu zgodno$ci przedstawia opinig i interpretacje, ktéra opiera sie na

uzyskanym rezultacie badania. Opinia i interpretacja dotyczaca stwierdzenia zgodno$ci wynikéw analiz sensorycznych prébki w edniesieniu do wymagan nie jest
objeta zakresem akredytacji Nr AB 381,
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