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Helenéw, dn. 10.06.2023r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC68382

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. 8. Zespdl Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotne]j im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB16113
3. Nr probki: WS10029120
4, Data i sposéb otrzymania: 07.06.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.
5. Data rozpoczecia badania: 07.06.2023r. Data zakonczenia badania: 10.06.2023r.
6. Rodzaj probki: Woda- sklep!
7. Stan probki w momencie przyjgcia: probki nieuszkodzone, wiasciwie zabezpieczone
8. Opis probki: (Miejsce pobrania: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin, Opakowanie: pobrana do jalowej butelki), Temperatura probki w
momencie przyjgcia: 3,6°C
9. Sposdb pobierania probek: pobrane przez Probobiorcg (PM)

Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Protokét pobierania prébek do badan nr 71/06/2023 z dnia 07.06.2023r.

WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia z dnia
Probka nr WS10029120 07.12.2017r. Dz.U. 2
2017r. poz. 2294 zal nr.
1AiC
1LAZ Liczba koloni na agarze PN-EN 150-6222:2004 0 jtk/ml Bez Spelnia
odzywezym w 220C nieprawidiowych wymagania
) zmian*
DAZ Enterokoki kalowe PN-EN 1S0-7899-2:2004 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spetnia
wymagania
BAZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spetnia
wymagania
UAZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Speknia
Wwymagania

i- Dane dostarczone przez Zleceniodawce
Z - parametr jakosci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410./91/2022/KW 382/2023

wcena zgodnoéei nad Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. Dz.U.2017r, poz, 2294 zal, nr | A C lezy w kwestii Inspektora Sanitamego, organu nadzorujgcego
udociag lub dostawcy wodv.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzik:

Mpsvana /éwffﬁ, Mosbana 16177&

Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Barbara Krupska mgr Barbara Krupska

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prosta akceptacjg; ILAC-GR:09/2019

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawea.

Metody akredytowane oznaczono literg A

Formularz 3'05/10°PZJ z dnin 30.05.2022r. Strona: 1/1
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Helenow, dn. 10.06.2023r.
SPRAWOZDANIE Z BADAN W(C68381

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. S. Zespdl Publicznych Zakladéw Opicki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB16113
3. Nr probki: WS10029119

4. Data i sposob otrzymania: 07.06.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.
5. Data rozpoczecia badania: 07.06.2023r. Data zakonczenia badania: 10.06.2023r.
6. Rodzaj probki: Woda- oddzial 6
7. Stan probki w momencie przyjecia: probki nieuszkodzone, wiasciwie zabezpieczone
8. Opis probki: (Miejsce pobrania: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin, Opakowanie: pobrana do jalowej butelki), Temperatura prébki w
momencie przyjecia: 3,6°C
9. Sposob pobierania prébek: pobrane przez Probobiorce (PM)

Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Protokét pobierania probek do badan nr 71/06/2023 z dnia 07.06.2023r.

WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia z dnia
Probka nr WS10029119 07.12.2017r. Dz.U. 2
2017r. poz. 2294 zat or.
IAIC
1LAZ Liczba koloni na agarze PN-EN I50-6222:2004 0 jtk/ml Bez Spetnia
odzywezym w 220C nieprawidtowych wymagania
zmian*
PAZ Enterokoki kalowe PN-EN 1S0O-7899-2:2004 0 jtk/100ml 0 jtk/100m) Spehnia
wymagania
3.A7Z Liczba Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0jtk/100ml Spelnia
‘wymagania
A Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Speinia
wymagania

' - Dane dostarczone przez Zleceniodawce
Z - parametr jakesci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS HKN-410/91/2022/K W, 382/2023

wena zgodnoéei nad Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z duia 7.12.2017r, Dz,U.201 71, poz, 2294 zal. nt 1 A i C lezy w kwestii Inspektora Sanitamego, organu nadzorujgeego
.vdociag lub dostawcy wody.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil:

(howbana /447:)& Mbana %u]:.‘f»

Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych

Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Barbara Krupska

mgr Barbara Krupska

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prosta akceptacjg; ILAC-GB:09/2019

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badan odnosza sig wytacznie do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylke w catodei. Zakres wykonywanych badaii uzgodniony ze Zleceniodawcs.

Metody akredytowane oznaczono litera A

Formularz 3/05/10/PZ] z dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1
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1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

2. Nr zlecenia: WB16113
3. Nr probki: WS10029118

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC68380

Helendw, dn. 10.06.2023r.

Woj. S. Zesp6l Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w

Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

4, Data i sposéb otrzymania: 07.06.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.

5. Data rozpoczgcia badania: 07.06.2023r.

6. Rodzaj probki:

7. Stan probki w momencie przyjgcia: probki nieuszkodzone, wtasciwie zabezpieczone

Woda- ORU!

Data zakonczenia badania: 10.06.2023r.

8. Opis probki: (Miejsce pobrania: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin, Opakowanie: pobrana do jalowej butelki), Temperatura prébki w

momencie przyjecia: 3,6°C

9. Sposob pobierania prébek: pobrane przez Probobiorcg (PM)

Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Protokot pobierania probek do badan nr 71/06/2023 z dnia 07.06.2023r.
WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia z dnia
Probka nr WS10029118 07.12.2017r. Dz U. 2
2017r. poz. 2294 zal nr.
1AiC
I.AZ  |Liczba koloni na agarze PN-EN 150-6222:2004 0 jtk/ml Bez Spelnia
odzywezym w 220C nieprawidiowych wymagania
) zmian*
bAZ Enterokoki katowe PN-EN [SO-7899-2:2004 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spelnia
wymagania
3.AZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spetnia
wymagania
hAZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN 180 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spelnia
wymagania
i - Dane dostarczone przez Zleceniodaweg
Z - parametr jakosci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/KW/382/2023
acena zgodnodcei nad Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r, Dz.U.2017r. poz. 2294 zal. nr | A C lezy w kwestii Inspektora Sanitamego, organu nadzorujgcego
udociag lub dostawey wodv.
Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil:
Mowhana Iéuf}a Hmbana 1447:){»
Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Barbara Krupska mgr Barbara Krupska
Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prosty akceptacja; ILAC-G8:09/2019
Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badai odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody laboratoriom
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Zakres wykonywanych badaf uzgodniony ze Zleceniodawcg.
Metody akredytowane oznaczono literg A
Formularz 3,05/10/PZJ z dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1
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1. Nazwa 1 adres zleceniodawcy:

2. Nr zlecenia: WB16113
3. Nr probki: WS10029117

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC68379

‘Woj. S. Zespol Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul, Zalesie 1, 09-500 Gostynin

4. Data i sposdb otrzymania: 07.06.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.

5. Data rozpoczegcia badania: 07.06.2023r. Data zakonczenia badania: 10.06.2023r.

6. Rodzaj probki: Woda- DAG!

7. Stan probki w momencie przyjecia: probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone

8. Opis probki: (Miejsce pobrania: ul. Zalesie 1,09-500,Gostynin, Opakowanie: pobrana do jatlowej butelki)i, Temperatura probki w

momencie przyjecia; 3,6°C

9. Sposob pobierania probek: pobrane przez Probobiorce (PM)
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Protokét pobierania probek do badan nr 71/06/2023 z dnia 07.06.2023r.

WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

PCA

PoLanit CeutsuM
ANALOYYALH

N

EADAGIA
AB 381
Helenéw, dn. 10.06.2023r.

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenic
Rozporzadzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia 2 dnia
Prébka nr WS10029117 07.12.2017r. Dz.U. z
2017r. poz. 2294 zat nor.
lAiC
lLAZ Liczba koloni na agarze PN-EN 1S0-6222:2004 0 jtk/ml Bez Spelnia
odzywezym w 220C nieprawidiowych wymagania
zmian*
hAZ Enterokoki katowe PN-EN ISO-7899-2:2004 0 jtk/100ml 0jtk/100ml Spetnia
wymagania
5AZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Speinia
wymagania
WAZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml Spetnia
wymagania
' - Dane dostarczonc przez Zleceniodaweg
Z - parametr jakosci wody zotwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/K W/382/2023
scena zgodnosci nad Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. D2.U.2017r. poz. 2294 zal. ar 1 A i C lezy w kwestii Inspekiora Sanitamego, organu nadzorujacego
odociae lub dostawey wody.
Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil:
Mobana /élwf)ﬁ. Hoshasa /éuf.‘fu
Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Specjalista Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Barbara Krupska mgr Barbara Krupska
Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prosta akceptacja; ILAC-G8:09/2019
Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnoszg si¢ wylgeznie do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawcy.
Metody akredytowane oznaczono litera A
Formularz 3/05/10/PZJ 2 dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1
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Helenow, dn. 07.06.2023r.

-

SPRAWOZDANIE Z BADAN W(C68378

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. S. Zesp6l Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB16092
3. Nr probki: WS10029085

4. Data i sposob otrzymania: 05.06.2023r, / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.
5. Data rozpoczgcia badania: 05.06.2023r. Data zakofczenia badania: 07.06.2023r.
6. Rodzaj probki: Woda- Studnia 1 A

7. Stan probki w momencie przyjgcia; probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone
8. Opis probki: (miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin, Opakowanie: pobrana do jalowej butelki), Temperatura probki
w momencie przyjecia: 4,0°C
9. Sposob pobierania probek: pobrane przez Prébobiorce (PK)
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Protokdt pobierania probek do badan nr 42/06/2023 z dnia 05.06.2023r.
WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzadzenie Ministra zgodnodei
Zdrowia z dnia
Probka nr WS10029085 07.12.2017r. Dz.U. 2
2017r. poz. 2294 zal nr.
lAiC
1.AZ Enterokoki katowe PN-EN 1S0-7859-2:2004 0 jtk/100ml 0 jtk/100m] »
bAZ Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml =
BAZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml *

i - Dane dostarczone przez Zleceniodawce

Z - paramelr jakosci wody zatwierdzeny przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/K W/382/2023

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzik:
Z-ca Kierownika Pracowni Analiz Mikrobiologicznych Z-ca Kierownika Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Katarzyna Stgpkowska mgr Katarzyna Stgpkowska

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacjg; ILAC-G8:09/2019

Laboratorium ofwiadcza, ze wyniki budan odnoszg sig wylgcznie do otrzymanych probek. Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloei. Zakres wykonywanych badaii uzgodniony ze Zleceniodawceg,

Metody akredytowane oznaczono litera A

Formularz 3/05/10/PZJ z dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1
3
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AB 381
Helenow, dn. 07.06.2023r,

SPRAWOZDANIE Z BADAN WC68377

1. Nazwa i adres zleceniodawcy: Woj. 5. Zespé! Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Prof. E, Wilczkowskiego w
Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

2. Nr zlecenia: WB16092

3. Nr probki: WS10029084

4. Data 1 sposob otrzymania: 05.06.2023r. / dostarczone przez: Pracownika Intertek Poland Sp.z o.0.
5. Data rozpoczgcia badania: 05.06.2023r, Data zakonczenia badania: 07.06.2023r,

6. Rodzaj probki: Woda- Studnia 4

7. Stan probki w momencie przyjgcia: probki nieuszkodzone, wlasciwie zabezpieczone
8. Opis probki: (miejsce pobrania probki: ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin, Opakowanie: pobrana do jatowej butelki)i, Temperatura probki
w moniencie przyjecia: 4,0°C
9. Sposob pobierania probek: pobrane przez Probobiorce (PK)
Metoda pobierania wg : PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Protokél pobierania probek do badan nr 42/06/2023 z dnia 05.06.2023r.
WYNIKI ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp. Badana cecha Metoda badania Wynik Wymagania wg Stwierdzenie
Rozporzgdzenie Ministra zgodnosci
Zdrowia z dnia
Prébka nr WS10029084 07.12.2017r. Dz.U. 2
2017r, poz. 2294 zat nr,
1AiIC

1AZ Enterokoki katowe PN-EN I50-7899-2:2004 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml =

DAZ Liczba Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100m] 0 jtk/100ml

B.AZ Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 0 jtk/100ml 0 jtk/100ml

i- Dane dostarczone przez Zleceniodaweg
Z - parametr jakosci wody zatwierdzony przez PPIS w Gostyninie PPIS/HKN-410/91/2022/KW/382/2023

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatwierdzil;

st

Z-ca Kierownika Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Katarzyna Stgpkowska

~ca Kierownika Pracowni Analiz Mikrobiologicznych
mgr Katarzyna Stgpkowska

Zasada podejmowania decyzji: zgodnie z prostg akceptacja; [LAC-G8:09.2019

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnoszg si¢ wyltacznic de otrzymanych prébek. Niniejsze sprawozdanie 2 badaf bez pisemnej zgody laboratorium
nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Zakres wykonywanych badan uzgodniony ze Zleceniodawcy.

Metody akredytowane oznaczono literg A

Formularz 3 05/10,PZJ z dnia 30.05.2022r. Strona: 1/1



